2016年第二季度云浮市国控污染源监督性监测情况公布（第三批）

1、污染源名称：云浮广业硫铁矿企业集团公司（矿业分公司）。

地址：广东省云浮市云城区星岩一路51号。

监测时间： 

	序号
	工程
	采样时间
	采样人员
	分析时间

	1
	东安坑废水处理站
	2016年4月11日
	张子亮、刘志华
	4月11日—4月18日

	2
	岗顶废水处理站
	2016年4月11日/22日
	陆恩、黄鹏宇
	4月11日—4月18日/23日

	3
	尾矿库废水处理站
	2016年4月12日
	陆恩、刘志华
	4月12日—4月19日

	4
	山前废水处理工程
	2016年4月12日
	黄鹏宇、张子亮
	4月12日—4月19日


工况：

	序号
	采样点名称
	设置处理量（吨/日）
	当天处理量（吨/日）
	负荷

	1
	东安坑废水处理站
	5000
	1313
	26.3%

	2
	岗顶废水处理站
	5000
	5933
	118.7%

	3
	尾矿库废水处理站
	8000
	10463
	130.8%

	4
	山前废水处理工程
	10000
	1613
	16.1%


监测结果：

	采样点位
	样品状态
	监测因子
	监测结果
	单位
	标准限值
	达标情况

	东安坑废水处理站进水口
	液态，无色、无味、无浮油
	pH
	3.76
	——
	——
	——

	
	
	生化需氧量
	8.7
	mg/L
	——
	——

	
	
	化学需氧量
	35
	mg/L
	——
	——

	
	
	总镉
	0.218
	mg/L
	——
	——

	
	
	总铬
	0.005
	mg/L
	——
	——

	
	
	六价铬
	0.004L
	mg/L
	——
	——

	
	
	总砷
	0.0047
	mg/L
	——
	——

	
	
	总铅
	0.837
	mg/L
	——
	——

	
	
	悬浮物
	43
	mg/L
	——
	——

	
	
	总锌
	2.32
	mg/L
	——
	——

	
	
	总锰
	10.7
	mg/L
	——
	——

	
	
	总铁
	12.0
	mg/L
	——
	——

	
	
	氨氮
	10.1
	mg/L
	——
	——

	
	
	硫化物
	0.070
	mg/L
	——
	——

	东安坑废水处理站排放口
	液态，无色、无味、无浮油
	pH
	8.01
	——
	6—9
	达标

	
	
	生化需氧量
	3.5
	mg/L
	20
	达标

	
	
	化学需氧量
	13
	mg/L
	100
	达标

	
	
	总镉
	0.009
	mg/L
	0.1
	达标

	
	
	总铬
	0.004L
	mg/L
	1.5
	达标

	
	
	六价铬
	0.004L
	mg/L
	0.5
	达标

	
	
	总砷
	0.0024
	mg/L
	0.5
	达标

	
	
	总铅
	0.286
	mg/L
	1.0
	达标

	
	
	悬浮物
	16
	mg/L
	70
	达标

	
	
	总锌
	0.067
	mg/L
	2.0
	达标

	
	
	总锰
	0.236
	mg/L
	2.0
	达标

	
	
	总铁
	0.114
	mg/L
	——
	——

	
	
	氨氮
	0.845
	mg/L
	10
	达标

	
	
	硫化物
	0.023
	mg/L
	0.5
	达标

	
	
	排水量
	1.31×103
	m3/d
	——
	——

	岗顶废水处理站

进水口
	液态，黄褐色、无味、无浮油。
	pH
	3.26
	——
	——
	——

	
	
	生化需氧量
	9.5
	mg/L
	——
	——

	
	
	化学需氧量
	31
	mg/L
	——
	——

	
	
	总镉
	0.209
	mg/L
	——
	——

	
	
	总铬
	0.007
	mg/L
	——
	——

	
	
	六价铬
	0.004L
	mg/L
	——
	——

	
	
	总砷
	0.0058
	mg/L
	——
	——

	
	
	总铅
	0.859
	mg/L
	——
	——

	
	
	悬浮物
	298
	mg/L
	——
	——

	
	
	总锌
	1.28
	mg/L
	——
	——

	
	
	总锰
	58.8
	mg/L
	——
	——

	
	
	总铁
	63.4
	mg/L
	——
	——

	
	
	氨氮
	10.5
	mg/L
	——
	——

	
	
	硫化物
	0.064
	mg/L
	——
	——

	岗顶废水处理站

排放口
	液态，无色、无味、无浮油。
	pH
	8.07
	——
	6—9
	达标

	
	
	生化需氧量
	3.8
	mg/L
	20
	达标

	
	
	化学需氧量
	14
	mg/L
	100
	达标

	
	
	总镉
	0.010
	mg/L
	0.1
	达标

	
	
	总铬
	0.004L
	mg/L
	1.5
	达标

	
	
	六价铬
	0.004L
	mg/L
	0.5
	达标

	
	
	总砷
	0.0028
	mg/L
	0.5
	达标

	
	
	总铅
	0.328
	mg/L
	1.0
	达标

	
	
	悬浮物
	17
	mg/L
	70
	达标

	
	
	总锌
	0.057
	mg/L
	2.0
	达标

	
	
	总锰
	0.288
	mg/L
	2.0
	达标

	
	
	总铁
	0.089
	mg/L
	——
	——

	
	
	氨氮
	1.76
	mg/L
	10
	达标

	
	
	硫化物
	0.023
	mg/L
	0.5
	达标

	
	
	排水量
	5.93×103
	m3/d
	——
	——

	尾矿库废水处理站进水口
	液态，无色、无味、无浮油。
	pH
	7.18
	——
	——
	——

	
	
	生化需氧量
	42.7
	mg/L
	——
	——

	
	
	化学需氧量
	148
	mg/L
	——
	——

	
	
	总镉
	0.011
	mg/L
	——
	——

	
	
	总铬
	0.006
	mg/L
	——
	——

	
	
	六价铬
	0.004L
	mg/L
	——
	——

	
	
	总砷
	0.0061
	mg/L
	——
	——

	
	
	总铅
	0.290
	mg/L
	——
	——

	
	
	悬浮物
	79
	mg/L
	——
	——

	
	
	总锌
	0.791
	mg/L
	——
	——

	
	
	总锰
	3.90
	mg/L
	——
	——

	
	
	总铁
	1.26
	mg/L
	——
	——

	
	
	氨氮
	12.2
	mg/L
	——
	——

	
	
	硫化物
	0.070
	mg/L
	——
	——

	尾矿库废水处理站排放口
	液态，无色、微臭、无浮油。
	pH
	7.73
	——
	6—9
	达标

	
	
	生化需氧量
	18.6
	mg/L
	20
	达标

	
	
	化学需氧量
	79
	mg/L
	90
	达标

	
	
	总镉
	0.005
	mg/L
	0.1
	达标

	
	
	总铬
	0.004L
	mg/L
	1.5
	达标

	
	
	六价铬
	0.004L
	mg/L
	0.5
	达标

	
	
	总砷
	0.0031
	mg/L
	0.5
	达标

	
	
	总铅
	0.156
	mg/L
	1.0
	达标

	
	
	悬浮物
	17
	mg/L
	70
	达标

	
	
	总锌
	0.119
	mg/L
	2.0
	达标

	
	
	总锰
	0.234
	mg/L
	2.0
	达标

	
	
	总铁
	0.151
	mg/L
	——
	——

	
	
	氨氮
	1.84
	mg/L
	10
	达标

	
	
	硫化物
	0.022
	mg/L
	0.5
	达标

	
	
	排水量
	1.05×104
	m3/d
	——
	——

	山前废水处理工程进水口
	液态，橙黄色、无味、无浮油。
	pH
	2.71
	——
	——
	——

	
	
	生化需氧量
	11.4
	mg/L
	——
	——

	
	
	化学需氧量
	41
	mg/L
	——
	——

	
	
	总镉
	0.042
	mg/L
	——
	——

	
	
	总铬
	0.006
	mg/L
	——
	——

	
	
	六价铬
	0.004L
	mg/L
	——
	——

	
	
	总砷
	0.0058
	mg/L
	——
	——

	
	
	总铅
	0.250
	mg/L
	——
	——

	
	
	悬浮物
	187
	mg/L
	——
	——

	
	
	总锌
	0.890
	mg/L
	——
	——

	
	
	总锰
	13.9
	mg/L
	——
	——

	
	
	总铁
	9.87
	mg/L
	——
	——

	
	
	氨氮
	8.45
	mg/L
	——
	——

	
	
	硫化物
	0.061
	mg/L
	——
	——

	山前废水处理工程排放口
	液态，无色、无味、无浮油。
	pH
	7.96
	——
	6—9
	达标

	
	
	生化需氧量
	4.0
	mg/L
	20
	达标

	
	
	化学需氧量
	13
	mg/L
	90
	达标

	
	
	总镉
	0.010
	mg/L
	0.1
	达标

	
	
	总铬
	0.004L
	mg/L
	1.5
	达标

	
	
	六价铬
	0.004L
	mg/L
	0.5
	达标

	
	
	总砷
	0.0030
	mg/L
	0.5
	达标

	
	
	总铅
	0.108
	mg/L
	1.0
	达标

	
	
	悬浮物
	18
	mg/L
	70
	达标

	
	
	总锌
	0.215
	mg/L
	2.0
	达标

	
	
	总锰
	0.634
	mg/L
	2.0
	达标

	
	
	总铁
	0.351
	mg/L
	——
	——

	
	
	氨氮
	0.260
	mg/L
	10
	达标

	
	
	硫化物
	0.027
	mg/L
	0.5
	达标

	
	
	排水量
	1.61×103
	m3/d
	——
	——


评价结论：广东广业云硫铁矿业有限公司云浮硫铁矿分公司东安坑废水处理站排放口所检项目排放浓度符合《广东省水污染物排放限值标准》（DB44/26-2001）第一时段一级标准（采矿业）；

岗顶废水处理站排放口所检项目排放浓度符合《广东省水污染物排放限值标准》（DB44/26-2001）第一时段一级标准（采矿业）；

尾矿库废水处理站排放口所检项目排放浓度符合《广东省水污染物排放限值标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准（采矿业）；

山前废水处理工程排放口所检项目排放浓度符合《广东省水污染物排放限值标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准（采矿业）。监测期间，山前废水处理工程的废水全部回用，不外排。
